CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministére de la Santé
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL MUROIS

7 RUE ANDRE MALRAUX
69720 ST LAURENT DE MURE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis a I'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.

Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
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ESSAIS

Identification dossier : LSE17-115178

Identification échantillon : LSE1708-11753-1

Nature:

Point de Surveillance : BASSIN LUDIQUE Code PSV : 0000001861

Rhoéne - 69418 LYON
Eau de piscine

Localisation exacte : 9 rue André Malraux
Dept et commune : 69 SAINT-LAURENT-DE-MURE

UGE : 0175 - PISCINE INTERCOM. ST LAURENT MURE
Type d'eau : Pl - EAU DES BASSINS DES PISCINES
Type de visite : Pl Type Analyse : 69PIS Motif du prélévement : CS

Nom de I'exploitant : SYNDICAT INTERCOMMUNAL MUROIS

7 rue André Malraux
Espace Communal Murois
69720 ST LAURENT DE MURE

Nom de l'installation : BASSIN LUDIQUE Type : UDI Code : 001244
Préléevement : Prelevé le 07/08/2017 4 12h10  Réceptionné le 07/08/2017

Prelevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / BRISWALTER Pierre
Préelévement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN 1SO 19458 pour les eaux de loisirs
Flaconnage CARSO-LSEHL

Analyse demandée par : ARS Rhéne-Alpes - DTD du

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement
compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 07/08/2017

Parameétres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limitesde  Références
qualité de qualité

OvH400

Mesures sur le terrain

Température de |'eau B69PIS@ 29.5 *C Méthode & la sonde Méthode interne

M_EZ008 v3
pH sur le terrain 89PIS@ 7.0 - Electrochimie NF EN 1SO 10523 69 7.7
Chlore libre sur le terrain B9PIS@ 1.52 mg/l CI2 Spectrophotométrie & la DPD NF EN ISO 7383-2
Chlore total sur le terrain BIPIS@ 1.92 mg/l CI2 Spectrophotométrie 4 la DPD NF EN I1SO 7383-2
Chlore libre actif 69PIS@ 0.88 mg/l CI2 Lecture sur une abaque Méthade interne 04 14
Chloramines (chlore combing) 89PIS@ 0.40 mg/l CI2 Speclrophotométrie a la DPD NF EN ISO 7393-2 06
Chlore disponible 6SPIS@ N.M. mg/l CI2 Spectrophotométrie Méthode interne 2

Société par action simplifiee au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 4
Siage social el lzhoratoire - 4, avenue Jean Moulin — CS 30223 - 6

333 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 047276 16 16 - Fax (33) 04 78 72 35 03
Site web  www groupescarso com - e-mail * suivi client@groupecarso com, devis@groupecarse com avisdevirement@groupecarso com

10 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 71208 — N* TVA FR 82 410 545 313

ils:



CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 2/ 2

Edite le ;: 09/08/2017
Identification échantillon :

LSE1708-11753-1

Destinataire: SYNDICAT INTERCOMMUNAL MUROIS

Parameétres analytiques Résultats Unités Méthodes Normes Limitesde  Références
qualité de qualite
Stabilisant du chlore (acide 69PIS@ 0 mgfl Néphélométrie Selon RODIER Béme 75
isocyanurigue) édition
Analyses microbiologiques
Microorganismes aérobies a 36°C BOPIS@ 1 UFC/ml Incorporation NF EN ISO 6222 100
Bactéries coliformes a 36°C BOPIS@ <1 UFC/100 ml Filtration NF EN 1SO 8308-1 10
Escherichia coli 69PIS@ <1 UFC/100 ml Filtration NF EN ISO 9308-1 0
Staphylocoques pathogénes a coagulase 69PIS@ <1 UFC/100 ml Filtration NF T90-412 0
positive
Analyses physicochimiques
Analyses physicochimiques de base
Indice permanganate BSPIS@ 14 mg/l 02 Titrimétrie NF EN ISO 8467
69PIS@ ANALYSE (69PIS) EAU DE PISCINE CHLOREE (ARS69-2014)

Eau conforme aux exigences fixées par le Code de la Santé Publique .

Alice MARTINHO

Directeur Technigue Adjoint Biologie




